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Nutzungsprofil:

Gesamtzeit
8760 h/a

29%

18%

13%

13%

7%

20%

Wochenende
Ferien

Unterricht vormittag
Unterricht nachmittag
Abendnutzung

nachts
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Versorgungsstruktur:

zentral / dezentral

Regenerative Energie

Kraft-Wärme-Kopplung
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Konsequenzen für die Gebäudeautomation in Schulen:

Lüftungszentrale mit Wärmerückgewinnung Lüftungszentrale mit Wärmerückgewinnung

Raumgerät

Nachströmöffnung

Raumgerät

Axiallüfter

Axiallüfter

Einzelraumregelung
Optimierung Verbrauch

Temperatur
Belegung
Luftqualität

Automation
Optimierung Erzeugung

Erzeugung / Bedarf
Energieträger
Tarif

Fühlerkonzept
Datenerfassung

Energiezähler
Sensoren
Klimadaten

Leittechnik
Datenanalyse

Energieverbrauch
Behaglichkeit
Anlagenbetrieb
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